
令和5年度　　水質検査結果表　　（水質管理目標設定項目）

施設名 上水道　奈良橋 上水道　ハイテクパーク 上水道　湯船原配水場 上水道　一色 上水道　用沢 上水道　棚頭 上水道　須走（籠坂） 上水道　須走 上水道　三菱 上水道　足柄（新柴） 上水道　足柄（宿） 上水道　足柄（向方） 上水道　上野・中日向 上水道　大御神 上水道　滝沢 上水道　滝沢 上水道　奈良橋第1水源

採水場所 小山町役場　施設内給水栓 ハイテクパーク配水池　敷地内給水栓 湯船原配水池　敷地内給水栓 用沢共同墓地　敷地内給水栓 小山町役場北郷支所　施設内給水栓 総合文化会館グランド　敷地内給水栓 三菱第1配水池　施設内給水栓 小山町役場須走支所　施設内給水栓 一色配水池　敷地内給水栓 桑木区公民館　敷地内給水栓 合士ヶ久保公園　敷地内給水栓 足柄みすべ公園　敷地内給水栓 上野区公民館　敷地内給水栓 大御神区公民館　敷地内給水栓 石堂公園　敷地内給水栓 滝沢配水池 上水道奈良橋着水井

単位 6月14日 6月14日 6月14日 6月14日 6月14日 7月12日 7月12日 7月12日 7月12日 8月16日 8月16日 8月16日 8月16日 8月16日 6月14日 8月16日 8月16日

水温 - ℃ 17.0 15.0 17.6 16.9 20.0 23.5 21.0 21.6 14.0 27.2 20.5 18.7 21.2 25.7 18.0 - - - -

気温 - ℃ 24.2 25.3 24.5 22.9 23.0 31.2 24.5 27.6 28.8 22.8 23.4 23.4 26.8 26.0 24.0 - - - -

アンチモン及びその化合物 0.02以下 mg/l 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

ウラン及びその化合物 0.002以下（暫定） mg/l 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

ニッケル及びその化合物 0.02以下 mg/l 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

1.2-ジクロロエタン 0.004以下 mg/l 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

トルエン 0.4以下 mg/l 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満 0.04未満

フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08以下 mg/l 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満

亜塩素酸 0.6以下 mg/l 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

二酸化塩素 0.6以下 mg/l 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満

ジクロロアセトニトリル 0.01以下（暫定） mg/l 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

抱水クロラール 0.02以下（暫定） mg/l 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

農薬類 1以下 mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

残留塩素 1以下 mg/l 0.30     0.47     0.17     0.36     0.26     0.28     0.11     0.21     0.27     0.26     0.29     0.22     0.33     0.20     0.18     - - - -

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 10以上100以下 mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01以下 mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

遊離炭酸 20以下 mg/l 3 3 4 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 4 2未満 4 3 2未満 2未満 4

1,1,1-トリクロロエタン 0.3以下 mg/l 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満

メチル－ｔ－ブチルエーテル 0.02以下 mg/l 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3以下 mg/l 0.3未満 0.3 0.9 0.3未満 0.3未満 0.3未満 0.4 0.3未満 0.3 1.4 0.8 0.5 1.1 1.1 0.3未満 0.8 1.1

臭気強度（TON） 3以下 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

蒸発残留物 30以上200以下 mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

濁度 1以下 度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pH値 7.5程度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上、極力0 - - -1.05 -0.99 -0.61 -0.93 -0.80 -0.86 -1.18 -1.13 -1.15 -1.21 -0.49 -0.91 -0.85 -0.82 -0.94 -0.77 -0.66

従属栄養細菌 2000以下（暫定） 個/ml 9 0 0 2 0 0 1 0 0 2 6 4 34 130 0 7 8

1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 mg/l 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1以下 mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ペルフルオロオクタンスルホン
酸(PFOS)及びペルフルオロオ
クタン酸(PFOA)

0.00005 mg/l 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満 0.000005未満

項　　目 目標値


